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Kehtivad kuni:   02.06.2019

1. Tehniliste tingimuste taotleja: Tartu Linnavalitsus
    Taotleja aadress: Raekoja plats 3 Tartu linn Tartu maakond 

Tartu maakond 51003
    Taotleja telefon: 7361157
    Taotleja E-Mail: liisa.unt@raad.tartu.ee
    Taotluse esitamise kuupäev ja nr.:
2. Liidetava elektripaigaldise 
iseloomustus:

Tehnilised tingimused ,  Tehnilised 
tingimused detailplaneeringuks  
Mõisavahe 75 Tartu linn Tartu maakond

3. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku projekteerimiseks 
järgmised nõuded:   
   Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime:  3x280A 
   Elektriline aadress: 
Toitealajaam: Toitefiider: Jaotusalajaam: Sektsioon: Jaotusfiider:
ANNE 110/35/15/10 JAOTUSE 

I:ANN
Jaotuse 
279:(Ülejõe)

3.1. Mõisavahe tn 32c kinnistul asuvast Jaotuse 279 alajaamast ja Mõisavahe tn 34b 
kinnistule kavandatud võimalikust alajaamast planeerida uuele objektidele välja eraldi 
fiidrina 0,4 kV kaabelliin. Objektide elektrivarustuseks planeerida kinnistu piirile 0,4 kV 
jaotus- ja liitumiskilp (vt. lisa 252669.pdf). Jaotus- ja liitumiskilp peavad olema alati 
vabalt teenindatavad.
3.2. Elektrilevi OÜ tehnorajatiste maakasutusõigus tagada servituudialana.
3.3. Elektrikaablite planeerimine piki sõiduteed ei ole lubatud. Samuti ei ole lubatud 
planeerida teisi kommunikatsioone elektrikaablite kaitsetsoonidesse.
3.4. Elektrivarustus liitumiskilbist objektideni näha ette maakaabliga.
3.5. Detailplaneeringu koostamisel arvestada elektrivõrkude kaitse-eeskirju ja 
servituudialasid. Planeeringu koostamiseks vajalike täiendavate andmete saamiseks 
pöörduda Elektrilevi OÜ Lõuna piirkonna võrguplaneerimisosakonna poole (Edgar 
Kriisk, tel. 55608230, Edgar.Kriisk@elektrilevi.ee).
3.6. Detailplaneering kooskõlastada Elektrilevi OÜ Lõuna piirkonnaga. Projektide 
kooskõlastamine toimub läbi iseteeninduse portaali ja infot on võimalik saada Elektrilevi 
kodulehel https://www.elektrilevi.ee/et/projektide-kooskolastamine
3.7. Elektrivõrgu väljaehitamine toimub vastavalt Elektrilevi OÜ liitumistingimustele.
3.8. Kehtestatud detailplaneeringu olemasolul elektrienergia saamiseks tuleb esitada 
liitumistaotlus, sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Lepingu sõlmimiseks 
pöörduda Elektrilevi OÜ liitumisspetsialisti poole.

4. Liitumispunkt Elektrilevi OÜ-ga asub: Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul 
eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja 
toitekaabli kingadel

Kinnitaja:
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Edgar Kriisk
Võrgu planeerija

Koostas:     Edgar Kriisk

Telefon: 55 60 8230
   


