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MESIMUMMUD 

ÕNNETRIINUD - 117.0m²

MESIMUMMUD - 117.8m²

s.h. TEHNILISED RUUMID 10.1

106

- antud joonise koostamisel on aluseks võetud Tellija poolt esitatud mõõdistusprojekt,
  koostatud Agnes Joala poolt 30.05.2015
- projekt on koostatud vastavalt projekteerimise lähteülesandele / tehnilisele kirjeldusele
   ninig kehtivatele normidele ja nõuetele
- käesolev joonis tühistab kõik sama numbriga varasema kuupäevaga joonised
- joonist vaadata koos konstruktiivse osa vastavate joonistega
- kõik muudatused tuleb kooskõlastada projekteerijaga
- joonised ja seletuskiri moodustavad terviku ja neid tuleb käsitleda koos,
   vasturääkivuste ilmnemisel teavitada projekteerijat
- kõik mõõdud ja kõrgusmärgid peab ülekontrollima enne toote valmistamist
- kõikide materjalide ja ehitustööde kvaliteet peab vastama kehtivate seadusandlike aktide järgi
  kehtestatud nõuetele ja olema kooskõlas hea ehitustavaga
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SISSEPÄÄS 4 - vt joonis AR-7-29SISSEPÄÄS 3 - vt joonis AR-7-28

SISSEPÄÄS 5 -
vt joonis AR-7-30

SISSEPÄÄS 1 - vt joonis AR-7-26 SISSEPÄÄS 2 - vt joonis AR-7-27
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Trap 80

porimati alusvann 1200x1800x80
harjasprofiiliga porimatt nt Highway U20 B Strong, harja värvus hall (Jüselius OÜ)

välisseina soojustus 150mm (polüuretaan)

välisseina viimistlusplaat 16mm

tuletõkkesektsiooni piir

evakuatsioonitee/evakueeruvate inimeste arv

tuletõkkesektsioone moodustavate konstruktsioonide
tulepüsivus/suitsu läbitungimise piirang

EI30/S200

olemasolevad seinad

Columbia-kivi 190mm

sisesein 100/150mm (kipskiudplaat Fermacell)

pulberkustuti 6kg (ruum 116 - rasvakustuti),
paigaldada tulekustuti kappi mõõtudega 600x300x200mm,
läbipaistvast plastikust kaanega, nt Gloria (Tuki Trading OÜ)teraspost 50x150mm

ruumi number100

2000

2000 projekteeritud mõõt

kõrgusmärk

olemasolev mõõt, kontrollida kohapeal

siseseinte mõõdud - vt joonis AR-7-01,
seinte tüübid - vt joonised AR-7-04/-14

väliribakardin küljesiinidega, C-kujuga ribad, avanemine -
mootormehhanism lülitiga, katteplekiga, värvitoon RAL 7016 Antrasiit
(nt Aknakate OÜ)

KONE MonoSpace 300DX 630kg,
BBxDD 1100x1440, WWxWD 1625x1800, LL 900

Fibo-plokk 200/150/100mm
RK

08.06. 20213 lisatud uksekleebiste tähised

UKSEKLEEBISED

vt joonis SA-7-01

vt joonis SA-7-02

vt joonis AR-8-51


